TEKLIF ISTEME FORMU

TekliF Ne: 2026-04-0002 Talep No: T26000000000001
Teklif Konusu: TELEFERIK ISLETMESI 06 HUCRELERI VE TRAFO BAKIM ONARIM HiZMETI Son Teklif Verme Tarihi
DT.NO: 13.01.2026 SAAT 17:30

Teklif Veren Firmanin Adi Adresi:

NO [MAL HIZMET MIKTAR| BR | MARKA|BR.FIYAT | TUTAR
1 | 1ZULAS A'S. TELEFERIK ISLETMESI OG. HUCRELERI VE TRAFO BAKIM ONARIM HIZMET ALIM 1 AD
TESLIM SURESi ........ TAKVIM GUND NOT: TEKNIK SARTNAME EKTEDIR
KEP ADRESI:
DIKKAT FIRMA ADI,KASESI,YETKILi imzA

TEKLIF VEREN FIRMA ASAGIDAKIi SARTLARI
AYNEN KABUL ETMI$ SAYILIR

(433 70 27 no'lu Faks'a kage ve imzal teklifiniz génderebilirsiniz)

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR VE ALIM SARTLARI 2
Yukarida niteligi ve miktarlar belirtilen mal/hizmet/yapim iglerine ait tekliflerinizi fiyatlandirarak, 13.01.2026 SAAT 17:30 ‘a kadar IZULAS A.S. Satin Alma Miidirligio’ne
elden kapali zarf, kapaklarini kageli ve imzali olarak yada faks (idarece teyit edilmesi sarti ile) veya e-posta ile gbndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARIG birim fiyat ve toplam tutar olarak “TL” bazinda veriniz. Teklif ettiginiz malzeme/hizmet igin orjinal veya dengi iiriine ait MARKA ve GARANTI
SURESINI belirtiniz. Markasi belirtiimeyen teklifler degerlendirme digi birakilacaktir. Garanti siiresi belirtiimeyen teklifler igin mevzuattaki gegerli siireler kabul
edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Dogrudan Temin Usulii ile yapilan alimlarda SON FIYAT, Istisna veya lhale s6z konusu olmasi halinde ise YAKLASIK
MALIYET fiyati olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Siiresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren30 (otuz) takvim giiniisiireyle gegerli olacaktir.

4-Teslim adresi: idarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/iZMIR adresindeki Bornova Merkez Ambaridir.

5-Teslim siiresi: $artnamede veya teklif mektubunda aksine bir stre belirtiimemesi halinde, siparig’in teblig tarihinden itibaren en geg 15 (onbes) takvim gtiniidiir.
Teklif mektubunuzda belirtecediniz teslim siireleri “takvim giinii” olarak belirtilecektir. is giinii olarak belirtilen teslim siireleri "takvim giinii" olarak
degerlendirilecektir.

6-Teslim siresi 15 (onbes) takvim giiniinii gegen alimlarda sézlegme imzalanacaltfzlesmeli amlarda teslim siiresi maksimum 60 takvim giinii olabilir. Teslim
sliresi 60 takvim giintinii gegen tekliler degerlendirmeye alinmayacaktir.) Yiiklenici sbzlegsmeye davet yazisinin kendisine tebligine miiteakiben, 3 (iig) takvim guinii
icinde sézlesme dncesi istenilen belgeledkesin teminat ve sézlesme bedeli lizerinden %0.948/binde 9,48 oraninda sézlesme damga vergisi $dendi makbuzu)
tamamlayarak stzlesme imzalamaya gelmekle ylikiimlidiir.

Isteklilerin s6zlesmeye davet yazisi vb. yazismalarda kullanilmak iizere Kayith Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve iizerindelsizlesmeli alimlarda, Idarece istenilmesi durumunda sézlegsmenin imzalanacag giine kadar yiiklenici tarafindan sézlesme
bedelinin en az % 6 (yiizde alt)’ s1 oraninda kesin teminat verilecektir. Teminatin banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu siiresi;
garantili amlar icin garantinin sona erdigi tarihten itibaren, garantisiz alimlar igin ise stzlesme bitis tarihinden itibaren en erken 90 giin sonrasi olacaktir. Teminatin
nakit olarak verilmesi durumunda ise; idarenin belirtecegi banka hesabina dekontunun iizerine sézlesme konusu alimin bilgileri yazdirilarak yatirilacaktir.
8-Odeme: Mal teslimi ve kabuliine miiteakip ek’li sartnamelerde aksine bir siire yoksa en ge¢ 30 (otuz) giin icinde 6deme yapilacaktir.

Yiiklenici tarafindan sézlesme damga vergisinin édendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde édeme yapilmayacaktir,
9-Diger Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukaridaki sartlarla birlikte varsa; teknik sartname ve/veya numunede istenen &zellikleri aynen kabul etmis sayilir. idare
mal/hizmeti alip almamakta veya bir kismini alip diger bir kismini 3.kisilerden almakta serbesttir. Teknik sartnamenin maddeleri ile sézlesme maddeleri arasinda
celiskili bir durum meydana geldiginde, iDARE lehine olan madde baglayici olacaktir. _

Teknik sartnamenin maddeleri ile s6zlesme maddeleri arasinda celiskili bir durum meydana geldiginde, IDARE lehine olan madde baglayic olacaktir.
10-S6z konusu mal kalemlerinde Kismi Teslimat yapilabilir. (Teslim programi veya teknik sartname olmasi durumunda teslimat teslim programi ve teknik
sartnamede belirtildigi sekilde yapilacaktir.)
NOT: Idare teslim siiresi 15 takvim giiniinii gegen mal/hizmet ahmlarinda sézlesme imzalayacak olup sézlesme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde
sdzlegsmede gegen oranda cezai iglem uygulayabilir.




iZULAS A.S. TELEFERIK iSLETMESi OG HUCRELERi VE TRAFO BAKIM-ONARIM HiZMET ALIMI iSi
TEKNiK SARTNAMESI

1) iSIN KONUSU:

iZULAS A.S. Teleferik isletmesine ait OG hiicreleri ve kuru tip transformator yerinde kesfi yapilarak bakim
ve onarimlarinin yapilmasi isidir. Yiiklenici kesif sirasinda raporladigi uygunsuzluklari idare tarafindan

belirtilen tarihte tamamlayacaktir.

2) HiZMET iSi DETAYI:

A.

a)

b)

d)

f)
g)

j)
k)

0G MODULER GIiRi$, OLCUM, CIKIS HUCRELERI BAKIM VE ONARIM

Modiiler OG hiicrelerde bulunan tiim alt sistem ve ekipmanlar galisir duruma getirilecektir.

0OG modiiller hiicre iireticisi tarafindan belirlenen genel bakimlari yapilacak (ayiricl, kesici) agma kapama
zaman ayarlari yapilacak, kontak gegis direngleri ve izolasyon direncleri dlgiilecek tiim aksamlarin bakim ve
ayarlari yapilacaktir.

0OG modiiller hiicresi tizerinde bulunan akim koruma, sekonder koruma, toprak kacagl koruma, sicaklik
koruma vb. koruma réleleri ile kontrol ariza ve uyari sistemlerinin bakimi ve onarimi, ayarlari ve testleri
vapilacak. Role ayarlari ilgili elektrik dagitim firmasi ile irtibath ve selektif korumayi saglayacak sekilde
yapilacaktir.

OG sigortalarinin kontroll yapilacaktir.
DC besleme tinitesinin bakim ve testleri yapilacaktir.
0G odasina 1s1 kontrollii otomatik endiistriyel havalandirma fani takilacaktir.

Hiicrelerin SF6 gazl gaz gostergeleri kontrol edilecek ve gaz seviyeleri tamamlanacaktir.

KURU TiP TRAFO BAKIMI

Trafo sogutma sistemi ve sicaklik koruma siteminin kontroll, onarimi ve gerekli ayarlamalari ile bakimi
yapilacaktir.

Trafo Gzerinde korozyona ugramis kisimlar uygun yontemle temizlenip, boyanacaktlr.'

Trafonun tiim OG ve AG baglantilarinin faz kontrolii mekanik saglamligi baglanti noktalarinin sikhigi (torklu
anahtarla) kontrol edilecektir. iyi temas etmeyen pasl oksitli kisimlar uygun ydntemle temizlenecektir.

Trafo ve trafo odasinin temizligi yapilacaktir.

Trafo odasina isi kontrollii otomatik endiistriyel havalandirma fani takilacaktir.
Trafonun ses ve Is kontroiu yapilacaktir.

Transformatar isi sensérleri testleri yapilacaktir.

Trafonun ¢evirme oranlari (TTR) ve sargi direnci testleri yapilacaktir.

Trafonun (OG-AG aras1 / AG-NUVE aras1 / OG-NOVE aras1) izolasyon testleri yapilacaktir.

Trafonun isletme ve koruma topraklamalarinin testleri yapilacaktir.

Cihaz ve tesisat parcalarinin Uretici firma tarafindan belirlenen calisma zamanlari, aginma ve kirlilik
durumlari kesif sirasinda kontrol edilerek gerekiyorsa degisimi yapilacaktir.




C. TOPRAKLAMA :

a) OG parafudrlarinin topraklama baglantilari kisa, diiz ve disiik empedansh olacak sekilde kontrol edilecek,
uygunsuzluklar giderilecektir.

b) Alt ve iist istasyon bina temel topraklamalar ile faraday kafesi degerleri élculecek, uygunsuzluklar
giderilecektir.

c) Mevcut temel topraklama, ring topraklama ve/veya cubuk topraklama elektrotlarinin fiziksel durumu kontrol
edilecek, kopukluk ve korozyon tespit edilmesi halinde onarimi yapilacaktir.

d) Topraklama siireklilik testleri ve topraklama direng élcimleri (kazikli yontem veya uygun &lgim metodu ile)
yapilacaktir.

e) Olciilen tim topraklama direng degerleri ilgili yonetmelik ve standartlarda belirtilen sinir degerlerin (zerinde
cikmasi durumunda, ilave topraklama elektrodu ,eklentilerini, vb. yiiklenici temin ederek degerler uygun
seviyeye duslrulecektir.

f) Yapilan tim topraklama olglim ve test sonuclari ayri ayri raporlanacak, élgimlerde kullanilan cihazlarin

gegerli kalibrasyon sertifikalar rapora eklenecektir.
3) YUKLENiCi SORUMLULUKLARI:

a) Yiklenici ve firma galisanlari, calisma esnasinda meydana getirdigi zarar ve hasarla tazminle sorumludur.

b) Hizmetin ifasinda gerek ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, gerekse ehliyetsiz eleman kullanmaktan veya
herhangi bir nedenle meydana gelebilecek kazalardan yuklenici sorumludur.

¢) Yiklenici calistirdigr elemanlarin, gorevini yerine getirilmesi esnasinda iiglincii sahislara karsi verdigi zarar
tazminle sorumludur.

d) Ortaya cikabilecek her tiirlli zarar ve hasar firmaya tebliginden itibaren 24 saat igerisinde eski haline gelecek
sekilde firmadan tazmin edilecektir.

e) Yiiklenici bu sdzlesmede belirtilen sartlari tam ve eksiksiz olarak yerine getirecek , ilave bir cret talebinde
bulunmayacaktir.

f)  Yuklenici firma personeli bakim hizmetlerini ifa etmesi igin gerekli tiim alet, arag: gereg ve avadanliklari ile
kisisel koruyucu donanimlarini, is icin gerekli is giivenligi ekipmanlarini beraberinde getirecek idareden
malzeme talebinde bulunmayacaktir.

g) Yiklenici arizali olan pargalar kesif sirasinda tespit edip, kesif raporu olarak idareye sunacaktir. Parca
tedarigi yiiklenici sorumlulugunda olacaktir,

g) Yukleniciis kapsaminda kesif sirasinda ortaya gikan bitin bulgularin onarimini saglayacaktir.

h) Yapilan tiim test ve dl¢lim sonuglari ayri ayri raporlanarak imzali ve onayl sekilde idareye teslim edilecek,
“8lglim ve test islemlerinde kullanilan cihazlarin gecerli kalibrasyon sertifikalar dlgiim raporlariyla birlikte
idareye teslim edilecektir.

4) TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI VE ODEME:

istekliler sozlesme siiresince yapacaklari is igin 6n kesif yaptiktan sonra hazirladiklari raporu idareye teslim
edip, toplam fiyat teklifinde bulunacaklardir. Fiyat teklifi TL. olacaktir. En disiik toplam fiyat avantajh teklif
olarak degerlendirilecektir.




5) iISTENILEN BELGELER:

a)

b)

f)

istekliler trafo Ureticisinin standartlarini esas almak sartiyla yetkili servis ya da distribltdr belgesini teklif ile
birlikte sunacaktir.

istekliler teklifi ile birlikte is bitirme ve aciklama belgesi sunacaktir.

Bakim onarim hizmetlerinin OG ve AG sistemlerinde calisabilecek konusunda uzman elektrik mihendis
sorumlulugunda ve denetiminde yapilmasi sarttir. idare denetleyici olarak binyesinde bir mihendis
sorumlulugunda ve denetiminde yapilmasi sarttir. idare denetleyici olarak bunyesinde bir personel
bulunduracaktir. Yiiklenici bakim sirasinda miihendise yardimci personel (tekniker/teknisyen) galistiracaksa
calistirilacak personel EKAT YG altinda galigma izin belgesine sahip personel olacaktir. Yiiklenici galistiracag
mihendisin ve yardimci personelin belgesinin fotokopisini imzali ve onayli olarak teklifte birlikte sunacaktir.

Yiklenici firma idaremiz biinyesinde yapilacak olan bakim onarim hizmetlerinin 6lgiim ve diger tlim iglemler
icin calistiracag) tiim personelleri igin ¢aligma takvimi hazirlayacak ve galisacak personellere ait i sagligi ve
giivenligi egitim belgesi, saglik raporu, hizmet dokimlerini en az bir giin 6nceden idareye verecektir. Bu
belgelerin herhangi birinde eksiklik olmasi halinde idarece ¢alismaya misaade edilmeyecektir.

istekliler teklifi ile birlikte ariza durumunda ulasilacak ilgili kisi ismi ve gorevleri, telefon numaralari ve mail
adresleri bilgisi iceren aciklama belgesi sunacaktir.

Belgeler teklif esnasinda sunulacaktir. Eksik belge sunulan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

6) DENETIM MUAYENE VE KABUL SARTLARI:

a)

Denetim muayene ve kabul islemlerinde, denetim muayene ve kabul islemleriile ilgili yrdrlikte olan Resmi
Gazetede yayimlanan mal ve hizmetin alimlari Denetim Muayene ve Kabul islemlerine dair yénetmelik ( bu
yonetmeligin en giincel degisikliklerinin islenmis hali ile birlikte) hitkiimleri esas alinacaktir.

b) Muayene ve kabul islemleri daha énce kurulmus olan muayene ve kabul komisyonu tarafindan yapilir.

¢) VYapilan is yiiklenici tarafindan idareye teknik sartnamede belirtilen sekliyle teslim edilmedikce muayene ve
kabul islemleri yapilamaz.

¢) Yiklenicinin mali ya da hizmeti, teknik sartnameye uygun sekilde teslim etmesinin ardindan en geg 5 (bes)
takvim glinii icinde idarece muayene ve kabul islemleri baslar.

d) Yuklenici tarafindan idareye teslim edilecek olan hizmetin, yapilacak olan muayene ve kontroller
neticesinde; uygun bulunmama durumunda; yiiklenici, teslim suresi icerisinde hizmeti yenileyecektir.
Yuklenici uygun bulunmadigl gerekgesi ile tekrarladigi hizmet igin higbir lcret talep etmeksizin idareye
teslim edecektir.

e) Teslim siresi icinde yiklenici tarafindan teslim edilen ancak kabule uygun bulunmayarak iade edilen
hizmeti, ylklenici en fazla 1 (bir) defa degistirme hakkina sahiptir. Teslim siiresi gegen her giin icin idare
sézlesme bedelinin %1’ i cezai islemini ihbarsiz yapacaktir. Cezai bedel en fazla 10 takvim giini uygulanir.
Bu siire gectiginde sozlesme tek tarafli fesih edilecektir. Teslim suresi icinde olmak kaydiyla yazili uyariya
ragmen kabule uygun bulunmayan hizmet teslimatinin yapilmasi halinde idare sézlesmeyi tek tarafli
feshetmekte serbesttir.

7 ) iSIN SURESI :

a) Bakim onarim islemi isletme’nin periyodik yilik bakim zamaninda idarenin belirleyecegi bir tarihte

gerceklestirilecektir.

Telefgritcve E

Islet




